MUNICIPIO DE ALCANENA
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 104/2015

CONTROLO DA QUALIDADE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
INFORMACAQ DA CONCESSIONARIA RELATIVA A JULHO DE 2015

FERNANDA MARIA PEREIRA ASSEICEIRA, Presidente da Cimara Municipal de
Alcanena:

Torna piiblicos os resultados das Andlises da Agua para Consumo Humano efetuadas de
acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, pela firma Lusigua Alcanena,
enquanto entidade gestora do Sistema de Abastecimento de Agua no Concelho de Alcanena,
referentes & qualidade da dgua fornecida durante o més de julho de 2015.

Os resultados obtidos evidenciam o cumprimento da legislagdo em vigor.

No documento constam:

- As andlises efetuadas;

- As zonas de abastecimento controladas — Alviela, Filhos, Espinheiro, Minde, Malhou e
Alcanena;

- Os parametros analisados;

- A indicagdo que os pardmetros analisados cumprem na integra com o disposto no Decreto-
Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.

Anexa-se a este edital copia do documento n.° 07/2015, o qual foi remetido a esta Autarquia
pela firma Lusagua Alcanena, enquanto entidade gestora do Sistema de Abastecimento de

Agua no Concelho de Alcanena.

E, para constar, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que véo ser afixados nos
locais piblicos do costume.

Pagos do Municipio de Alcanena, 04 de agosto de 2015

A PRESIDENTE DA CAMARA




N CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Ne 7/201
LusAGua NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE ALCANENA /2015
ALCANENA
Em conformidade com o Decreto-Let n.t 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagiio da gualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na tornelra do consumidor, segundo o Programa de Cantralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado Julho/2015
pela autoridade competente {ERSAR).
Valores cbtidos % N.2 Anilises {PCQA| %
Parimetro {unldades) ::z:::;:é;:;:x; sl:.' :::2::;, Cumprimento ! l Anilises
Minimo | Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {(N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 & 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 02 0,5 — — 6 [ 100%
Aluminio (u!IL Al) 200 28 28 0 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 2 2 100%
|Nimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteraco anormal 0 0 - en 2 2 100%
|[NGmero de colénias a 37 € (N/ml) Sem alteragio anormal 0 0 s — 2 2 100%
Condutividade {(uS/cm a 200C) 2500 380 448 0 100% 2 2 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <6 <6 0 100% 2 2 100%
|pH (Unidades pH) 25580 7.9 8,1 0 100% 2 2 100%
[Mangangs (ug/t Mn) 50 <10 <10 0 100% 2 2 100%
[witratos {mg/t NGO 50 <22 2,2 0 100% 2 2 100%
|oxidabilidade (mg/L 0y 50 <2,0 2,0 0 100% 2 2 100%
[cheiro a 252C (Factor de diluicso) 3 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Sabor a 252C {Factor de diluicSo) 3 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Turvaglo {NTU) 4 <0, 80 <0,B80 0 100% 2 2 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foram monitorizadas 6 1anas de abastecimento do sistema de Abastecimento de Alcanena, designadamente Alviela, Filhés,
Espinheiro, Minde, Malhou & Alcanena,

[ne Pontos de Amostragem: 6

N.2 Andlises Reallzadas =

N Anallses Pravistas =

43
43

% Andlises Realizadas=

% Andlises que cumprem a legislagio=

100,0%
100,0%

A Administragdo: Dr. Joaquim Jesus Carmo Gomes

Assinatura:

oo

Data da publicitagio: Jutho/2015
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